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Cliente
Nome: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO CNPJ/CPF: 26151886000168
Telefone: (31) 38771-200 Email: rodrigo-gomes.m@hotmail.com.br
Endereco: DR ARTUR DAMASIO - 35 Bairro: CENTRO
Cidade/UF: Jequeri/MG CEP: 35390000
Unidade: Ndo consta
N2 Contrato: 00000147/2026 - N2 Ordem de Servico: 05S00191/2026 - N2 Amostra: AM00000794/2026
Tipo de Amostra: Agua para Consumo Humano Coletor Responsavel: Cliente
Endereco da Coleta: Avenida Getulio Vargas , 67 - CENTRO - Jequeri / MG - CEP: 35390000
Data Coleta: 27/02/2026 12:00 Data Recebimento: 27/02/2026 14:03
Tipo de Amostragem: Simples Ponto de Coleta: Saida da ETA
Resultados Analiticos
Parametros Resultado Final Unidade VM:(_,G;;IQMS LQ Método IncertezaData AnaliseLocal
*Aluminio Total 0,06 mag/L 0,2 0,05 SMWW 3500 Al 2017 + 0,002 03/03/2026 LAB1
*Coliformes Totais Auséncia P/A Auséncia - SMEWW-9223 B 2017 - 27/02/2026 LAB1
*Condutividade elétrica 52,0 mg/L Nd 0,4 SMEWW 2510 B 2017 + 2,88 27/02/2026 LAB1
*Cor Aparente <1,0 Hazem 15 1 SMEWW-2120 B 2017 +0 27/02/2026 LAB1
*Escherichia coli Auséncia P/A Auséncia - SMEWW-9223 B 2017 - 27/02/2026  LAB1
*Turbidez 5,59 NTU 5 0,1 SMEWW-2130B 2017 +0,32 27/02/2026 LAB1
*Zinco total <0,10 mag/L 5 0,1 SMEWW 3500-Zn B 2017 +0 05/03/2026 LAB1
*eFdsforo total <0,02 mag/L Nd 0,02 SMEWW 4500 PE 2017 +0 04/03/2026 LAB1
Demanda Q‘zg‘g%a) de Oxigénio 11,00 ma/L Nd 1 SMEWW-5220D2017  +0,18 27/02/2026  LAB1
Oleos e graxas Virtualmente ausente mag/L Nd 5 SMWW 5520 F - 2017 - 05/03/2026  LAB1
] , -
Parametros Resultado Final Unidade R %I\;QMS ] LQ Método IncertezaData AnaliseLocal
*Cobre total <0,01 mg/L 2,0 0,01 HANNA 033 POP-GET-41 +0 04/03/2026 LAB1
Aménia (como NH3) <0,5 mg/L 1,2 0,5 SMEWW 4500 NH+3 - 2017 +0 02/03/2026 LAB1
Surfactantes <0,10 mg/L 0,5 0,1 SMWW 5540 C +0 27/02/2026 LAB1
Legenda

LQ = Limite de Quantificagdo; VMP = Valor Maximo Permitido; Nd = Nao Definido pela Legislacao; Nao obj. =N&o objetavel;

Norma

PORTARIA GM/MS Ne¢ 888, DE 4 DE MAIO DE 2021 -Altera o Anexo XX da Portaria de Consolidagao GM/MS n2 5, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre
os procedimentos de controle e de vigilancia da qualidade da agua para consumo humano e seu padrao de potabilidade.;

Interpretacoes

Comparando-se os resultados obtidos para a amostra, pode-se observar que o(s) parametro(s) Turbidez nao satisfaz(em) ao(s) valor(es) de referéncia(s)
estabelecido(s) pela Portaria de GM/MS N2888, de 4 de maio de 2021 do Ministério da Saude - Capitulo V do padrdo de potabilidade e Anexos |, IX, X, XI e XII,
os demais parametros satisfazem a norma.

Notas Comparativas

Padrao de Potabilidade da dgua restrita ao grupo de parametros analisados na amostra, para definicdo do Padrdo de Potabilidade recomenda-se analisar todos
os parametros listados pela Portaria de GM/MS N2888, de 4 de maio de 2021 do Ministério da Satude - Capitulo V do padrao de potabilidade - Anexos I, IX, X, XI
e XIl.

Parametros medidos extraordinariamente no laboratério MICRA

pH: 6,13 upH. (VMP: 6,0 upH a 9,0 upH).

Regras de decisao

O laboratério MICRA ndo utiliza os caélculos de incerteza para a intepretacdo dos resultados de ensaios, salvo em situacdes especificas
demandadas e/ou de obrigatoriedade.
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Declaracao de conformidade

Os resultados apresentados sao validos, face a utilizacdo de métodos previstos no Standard Methods for the Examination of Water and
Wasterwater - revisao atual; qualificacdo de equipamentos ; ambientacao; insumos qualificados; respostas dos mecanismos de controles
aplicados; capacidade técnica humana e resultados de célculo de incerteza.

A MICRA garante que todas as analises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parametro segundo o Procedimento do Sistema de
Gestao de Amostragem da MICRA, quando todo o tramite analitico (coleta e andlise) é de responsabilidade da MICRA.

Quando a coleta é de responsabilidade do interessado, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado sobre a disposicdo das
amostras e a continuidade do processo analitico.

*Parametros reconhecidos pela RMMG em conformidade com a ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017.

"Reconhecimento valido para os servicos prestados por este laboratério que sejam visualizados no endereco: http://www.rmmg.com.br na pagina
de laboratérios reconhecidos, Ensaio e Calibracao".

Incerteza de medicao

Fator de abrangéncia K=2,00 e nivel de confianca de 95,45%

Abrangéncia

Os resultados obtidos correspondem exclusivamente a amostra analisada.
A interpretacao de resultados face a requisitos ambientais ou sanitarios, desde que solicitada pelo cliente, desconsiderara as incertezas de
medicdes.

Plano de Amostragem

Planejamento para a amostragem de responsabilidade do CLIENTE.

Informacoes adicionais

LAB1-Laboratério MICRA Microbiologia e Controle Ambiental LTDA.
O parametro pH pode sofrer alteracdo do resultado quando ndo é analisado "in situ" durante a amostragem. Entretanto o ensaio foi
autorizado pelo CLIENTE para realizacao no Laboratério Micra.

O relatério de ensaio 9382 foi substituido pelo 9382 REV.01 devido ao lancamento dos resultados do parametros: Cobre total, Oleos e graxas
e Zinco total.
Revisores

Ligia Luna Gomes Viana
Marcelo de Oliveira Félix

Ponte Nova, 06 de Marco de 2026

Juliano de Freitas Moreira
Diretor Geral - CRQ 02101148
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