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Relatorio de Ensaio - Setembro N° 1823-2 — Revisao 00

Laboratério de Controle da Qualidade da Agua - CISAB Zona da Mata

Endereco: Rua José dos Santos, 275 | Bairro: Centro

Cidade: Vigosa | UF: MG CEP: 36570-135

Telefone: (31) 3891-5636 e (31) 98634-4864

CNPJ: 10.331.797/0001-63

Dados do Cliente

Cliente: Departamento Municipal de Agua e Esgoto (DEMAE)

Endereco: Rua Doutor Artur Damasio, 29 Bairro: Centro
Cidade: Jequeri UF: MG CEP: 35.390-000
Contato: Karina Sampaio da Silva Telefone: (31) 3877-1200

Dados da Amostra

Identificac&o da amostra: 5087/25

Ponto de coleta: Rio Casca (21)

Coletor: Karina Sampaio de Oliveira

Data da Coleta: 01/09/2025 Hora: 08h 50min

X | Bruta superficial Bruta subterranea
. Tratada - superficial Clorada Fluoretada
Tipo de amostra:
Tratada - subterranea Clorada Fluoretada
Outro
Chuvas Ultimas 24 horas: | | Sim m N&o
Dados do Recebimento da Amostra (Parametros in loco)
Temperatura da amostra: --- Temperatura ambiente: ---
pH: 8,7 Turbidez: 34,10 NTU Cloro Residual Livre: --- Fluoreto: --- Cor: ---

Data da entrada no laboratério: 02/09/2025

Hora da entrada no laboratério: 07h 46min

Resultados
Analise Microbioldgica
; . Método de )
Ensaio Resultado Unidade VMP® Referéncia Data do Ensaio
. SMEWW 242 ed.
E. coli 1203.3 NMP/100mL® 9223B 02/09/2025
Resultados
Cianobactérias
Ensaio Resultado Unidade Método deReferéncia Data do Ensaio
Anabaena spp. Células/mL
Aphanizomenon spp. Células/mL
Aphanocapsa spp. Células/mL
Células/mL
Aphanathece spp. SMWW 242 ed. 10200-F 04/09/2025
Cephalothrix spp. Celulas/mL
Chroococcus spp. Células/mL
Cuspidothrix spp. Células/mL
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Cyanodictyon spp. Células/mL

Cylindrospermopsis Células/mL

spp.

Dolichospermum spp. Células/mL

Geitlerinema spp. Células/mL

Jaaginema spp. Células/mL

Leptolyngbya spp. Células/mL

Lyngbya spp. Células/mL

Microcystis spp. 24,15 Células/mL

Nostoc spp. Células/mL

Oscillatoria spp. 52,5 Células/mL

Planktothrix spp. Células/mL

Planktolyngbya spp. 75,6 Células/mL

Pseudoanabaena spp. Células/mL

Radiocystis spp. Células/mL

Raphidiopsis spp. Células/mL

Sphaeropermopsis spp. Células/mL

Synechococcus spp. 6,3 Células/mL

Synechocystis spp. 46,2 Células/mL

Tychonema spp. Células/mL

Umezakia spp. Células/mL

Outro(s) género(s)* Células/mL

ot de 204,75 células/mL

Resultado®): Limite de contagem de células de cianobactérias menor que 10.000 Células/mL (LQ**: 1 célula/mL), sendo,
portanto, conforme orienta¢des da Portaria n® 888/2021, MANTIDA A FREQUENCIA MENSAL DAS ANALISES.

@ valor Maximo Permitido de acordo com a Portaria n° 888/2021.

©) Determinagéo quantitativa pela técnica de contagem em cartela pelo método de substrato enziméatico (NMP/100MI = Ndumero
Mais provavel em 100mL). LQ: 1 NMP/100mL.

(®)  Resultados interpretados conforme art. 43, 81°, |ll e anexo 12 da Portaria de Consolidagéo n° 888/2021 de 4 de maio de
2021.
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Referéncias Metodolégicas
SMWW = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater — 2323/242 Edition.

USEPA = United States Environmental Protection Agency.

Informacdes de Coleta

A coleta é efetuada pelo cliente.
A descricao do material ensaiado e dos parametros mensurados em campo é de inteira responsabilidade do
cliente.

Informacdes de Gerais

Os resultados deste relatdrio restringem-se meramente as amostras ensaiadas recebidas no CISAB Lab.
Este relatorio somente podera ser reproduzido em sua totalidade, sob penalizagéo sua reproducao parcial.

Colocamo-nos a disposicao para quaisquer esclarecimentos.

O prazo de contestacgao dos resultados é de 7 (sete) dias corridos.

Vigcosa, 12 de setembro de 2025.
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